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гими фильтрами. Наличие табулированных коэффициентов аппроксимации 
обеспечивает простоту их реализации и небольшие вычислительные затраты. 
Однако необходимо учитывать, что при оценивании данных в реальном 
времени появляется неизбежная задержка равная половине окна аппроксима-
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Белозёрная группа подстанций (ГПС) находится в Нижневартовском рай-
оне. Подстанции являются транзитными; передают энергию для нефтеперера-
батывающих и газоперерабатывающих заводов, а также в населённые пункты.  
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В ГПС входят 4 подстанции: Белозёрная, Мирная, Надежда, Космос. Все 
подстанции находятся в подчинение магистральных электрических сетей За-
падной Сибири (МЭС Западной Сибири). 
На подстанции "Белозерная" имеется четыре распределительных устрой-
ства: ОРУ – 500 кВ; ОРУ – 220 кВ; ОРУ – 110 кВ; ЗРУ – 6 кВ. 
Связь между ОРУ-500 кВ и ОРУ – 220 кВ осуществляется с помощью 
трех автотрансформаторных групп, технические параметры одной группы при-
ведены в таблице 1  









Номинальная мощность обмотки 
-ВН кВ*А 167000 
-СН кВ*А 167000 
-НН кВ*А 50000 
2. 
Номинальное напряжение 
-высшее кВ 500/√3 
-среднее кВ 230/√3 
-низшее кВ 11 38,5 
3. 
Схема и группа со-
единений обмоток 
 Υн авто/Δ-0-11 
Связь между другими распределительными устройствами:  
 ОРУ-220 кВ и ОРУ – 110 кВ - три автотрансформатора; 
 ОРУ – 110 кВ и ЗРУ – 6 кВ - два двухобмоточных трансформатора с 
расщепленной обмоткой низшего напряжения. 
Также на подстанции имеются трансформаторы собственных нужд: 1ТСН 
ТМ – 250/6 - 0,4; 2ТСН ТМ – 400/6 - 0,4; 3ТСН ТМ – 1000/6 - 0,4; 4ТСН ТМ – 
1000/6 - 0,4. 
Для коммутации в нормальных и аварийных режимах в электрических се-
тях переменного тока частоты 50 Гц на Белозерной установлены следующие 
выключатели: 
 маломасляные выключатели ВМТ – 220-25/1250,  
 элегазовые GL 314,  
 масляные баковые У-220/2000;  
 маломасляные выключатели ВМТ–110–25/1250. 
Характеристика одного из выключателей приведена ниже. 
Выключатель типа GL 314 относится к электрическим коммутационным 
аппаратом высокого напряжения, в которых в качестве дугогасительной и изо-
ляционной среды используется газовая смесь (SF6) хладона (CF4). Чистый эле-
газ с плотностью, соответствующей давлению 0,5 МПа при температуре 
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о
 С, начинает сжижаться при температуре около минус 40о С. Для обеспече-
ния работоспособности выключателя при низких температурах воздуха от ми-
нус 45о С до минус 52о С используется смесь газов (SF6+CF4). 
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Табл. 3. Характеристики выключателя 
Наименование характеристики Единицы измерения Норма 
Номинальное напряжение кВ 220 
Номинальный ток А 4000 
Допустимый номинальный ток кА 63 
Ток термической устойчивости кА 63 
Номинальная включающая способность кА 108 
Полное время отключения мс 24 
Собственное время отключения  мс 107 
Минимальная бестоковая пауза при АПВ с 0,3 
Особенностью подстанции является наличие источника бесперебойного 
питания.  
Установленная на подстанциях аккумуляторная батарея (АБ) является не-
зависимым источником постоянного тока для питания оперативных цепей за-
щит, управления, автоматики и сигнализации, цепей аварийного освещения и 
устройств связи. АБ устанавливается в закрытых помещениях с естественной 
вентиляцией. Малообслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы OPzS с 
положительными трубчатыми пластинами предназначены для систем резервно-
го электропитания. Аккумуляторы отличаются длительным сроком службы, 
надежностью и безопасностью и могут применяться в циклическом режиме. 
Область применения аккумуляторов OPzS – системы электропитания для связи 
и энергетики, системы аварийного освещения, контроля и сигнализации. 
Для распределительных устройств применены следующие схемы элек-
трических соединений:  
 ОРУ–500 кВ выполнено по схеме четырёхугольника; 
 ОРУ – 220кВ и ОРУ -110 кВ - две секционированные системы сборных 
шин и с обходной системой шин; 
 ЗРУ-6 кВ – одна секционированная система сборных шин. 
Каждая из перечисленных схем имеет свои достоинства. Так схема четы-
рехугольника для ОРУ – 500 кВ наиболее предпочтительна для подстанции с 
двухсторонним питанием; является дешевой (на четыре присоединения четыре 
выключателя); занимает минимальные отчуждаемые площади с учетом количе-
ства присоединений; при отказе любого выключателя отключается не более од-
ной линии и одного автотрансформатора; при этом теряется транзит мощности 
через сторону высшего напряжения подстанции. При заданной схеме присо-
единения подстанций к энергосистеме (двухстороннее питание) потеря транзи-
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